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Distilasi air energi matahari merupakan cara menghasilkan air layak minum dari air yang 
terkontaminasi. Masalah utama distilasi air energi matahari adalah rendahnya efisiensi. 
Pemanfaatan energi panas pengembunan adalah salah satu cara meningkatkan efisiensi. Penelitian 
ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan panas pengembunan untuk memanaskan air 
masukan distilasi terhadap efisiensi. Air masukkan dialirkan diantara kaca penutup dan kaca kedua 
sehingga air masukkan dapat mengambil panas pengembunan melalui kaca penutup. Penelitian 
dilakukan dengan membuat model distilasi air energi matahari jenis absorber kain seluas 0,49 m
2
 
yakni model tanpa pemanfaatan panas pengembunan sebagai pembanding dan model dengan 
pemanfaatan panas pengembunan.Variabel yang divariasikan pada penelitian ini adalah laju aliran 
massa air masukkan kaca sebanyak tiga variasi yakni 1 liter/jam, 2 liter/ jam dan 4 liter/jam dan 
lebar kaca kedua sebanyak tiga variasi yakni 3cm, 6cm dan 10 cm. Variabel yang diukur adalah 
temperatur air (TW), temperatur kaca penutup (TC), temperatur udara sekitar (TA), jumlah massa air 
distilasi yang dihasilkan (mD) dan energi matahari yang datang (I). Hasil penelitian menunjukkan 
hasil terbaik diperoleh pada variasi lebar kaca kedua sebesar 6 cm dengan laju aliran air sebesar 1 
liter/jam. Hasil terbaik yang diperoleh pada variasi tersebut adalah air distilasi sebanyak 4,2 
liter/m2.hari dengan efisiensi  65,8% 
 
Kata kunci : distilasi air, energi matahari, pemanfaatan panas pengembunan, efisiensi 
 
Abstract  
Solar water distillation is a way to produce potable water from contaminated water. The main 
problem with solar distillation is low efficiency. Utilization of condensing heat energy is one way to 
increase efficiency. This study aims to analyze the effect of the use of condensing heat on efficiency. 
Entered water flows between the glass cover and the second glass so that the input water can take 
condensation heat through the glass cover. The study conducted by making a model of solar 
distillation with an area of 0.49 m
2
, i.e. a model without and with the utilization of condensing heat. 
The variables varied are the mass flow rate of water entering the glass, i.e. 1 litre/hour, 2 litres/hour 
and 4 litres/hour and the second glass width, i.e. 3cm, 6cm and 10cm. The measured variables are 
water temperature (TW), cover glass temperature (TC), ambient air temperature (TA), the mass of 
distilled water produced (mD) and incoming solar energy (I). The results showed the best results 
were on a second glass width variation of 6 cm with a water flow rate of 1 litre/hour. The best results 
obtained for these variations are distillation water of 4.2 litres/m
2
.day with an efficiency of 65.8%. 
  




Dua per tiga luas wilayahnya merupakan lautan, kenyataannya masih banyak tempat yang 
mengalami kekurangan air bersih [1]. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup di pantai, 
dan pulau-pulau kecil mendapatkan air bersih dengan menampung air hujan [2]. Cara lain adalah 
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memurnikan air laut dengan metode reverse osmosis [3]. Persoalan utama cara penampungan air 
hujan adalah ketika musim kemarau, air bersih yang diperoleh sangat sedikit [4]. Selain itu kualitas 
air hujan kurang memadai sebagai air bersih [5]. Pengolahan air laut menggunakan teknologi 
reverse osmosis memerlukan biaya investasi awal dan biaya operasi yang cukup besar [6] 
Cara sederhana untuk mendapatkan air bersih dari air laut atau air terkontaminasi adalah 
distilasi air energi matahari. Destilasi air energi surya tidak memerlukan biaya tinggi dalam 
pembuatan serta pengoperasiannya [7]. Indonesia mempunyai potensi energi surya cukup baik 
dengan radiasi harian energi surya rata-rata sebesar 4,8 kWh/m
2
 [8]. Masalah utama distilasi air 
energi matahari adalah masih rendahnya efisiensi. Pemanfaatan energi panas pengembunan adalah 
salah satu cara meningkatkan efisiensi distilasi air energi matahari [9]. Pemanfaatan panas 
pengembunan pada penelitian ini dilakukan untuk memanaskan air masukan distilasi. Rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemanfaatan panas pengembunan terhadap 
efisiensi distilasi air energi matahari jenis absorber kain. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh pemanfaatan panas pengembunan untuk memanaskan air masukan terhadap unjuk kerja 
distilasi air energi matahari jenis absorber kain. Penelitian dilakukan secara eksperimen di lapangan 
dan simulasi. 
 
2. LANDASAN TEORI  
Penelitian distilasi jenis absorber kain dengan pemanfaatan panas pengembunan dua tingkat 
penguapan memanfaatkan energi panas pengembunan untuk menguapkan air yang mengalir pada 
tingkat penguapan kedua [10]. Penelitian tersebut melakukan analisis termal untuk mengetahui 
variabel-variabel yang berpengaruh. Penelitian dengan simulasi dan eksperimen distilasi jenis 
absorber kain dengan pemanfaatan panas pengembunan dua tingkat penguapan menghasilkan air 
distilasi maksimum 0,406 liter/(m
2
.jam) pada intensitas matahari 547 W/m
2
. Hasil pada tingkat 
penguapan pertama adalah 0,151 liter/(m
2
.jam) dan tingkat penguapan kedua 0,255 liter/(m
2
.jam). 
Efisiensi yang lebih baik diperoleh dengan mengalirkan udara pada tingkat penguapan kedua pada 
laju aliran udara yang optimal [11, 12]. 
Pemanfaatan panas pengembunan pada jenis absorber kain pada penelitian-penelitian 
tersebut dilakukan menggunakan dua kaca penutup. Air yang mengalir di absorber kain akan 
menguap karena mendapat energi matahari. Uap air akan mengembun di kaca penutup pertama. Di 
sisi atas kaca penutup pertama terdapat air yang mengalir dari atas ke bawah. Uap air yang 
mengembun melepaskan energi panas pengembunan ke air yang mengalir pada kaca penutup 
pertama sehingga air menguap dan mengembun pada kaca penutup kedua. Selain untuk 
pemanfaatan panas pengembunan, air yang mengalir pada kaca penutup pertama berfungsi sebagai 
pendingin kaca sehingga pengembunan pada kaca penutup pertama lebih baik. Air yang menguap 
pada absorber kain disebut penguapan tingkat pertama dan pada kaca penutup pertama disebut 
penguapan tingkat kedua. Dari studi analisis sederhana pemanfaatan panas pengembunan 
mendapatkan jumlah optimum tingkat penguapan adalah tiga. Tingkat penguapan yang lebih dari 
tiga tidak memberikan hasil yang berarti [13]. Uap air dari penguapan tingkat kedua (terakhir) akan 
mengembun pada kaca penutup kedua. Energi panas pengembunan pada kaca penutup kedua tidak 
dapat dimanfaatkan dan dibuang ke lingkungan. 
Analisa termal pada distilasi jenis absorber kain dengan pemanfaatan panas pengembunan 
dua tingkat penguapan menunjukkan pengaruh yang signifikan dari jumlah dan laju aliran massa 
air pada kaca penutup terhadap efisiensi. Semakin besar jumlah dan laju aliran massa air semakin 
rendah efisiensi [10]. Penelitian tersebut menunjukkan jumlah dan laju aliran massa air pada kaca 
penutup merupakan variabel yang berpengaruh pada unjuk kerja distilasi. Pemodelan dan simulasi 
pendinginan (tanpa pemanfaatan panas pengembunan) destilasi jenis bak menggunakan kaca ganda 
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menghasilkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan destilasi tanpa pendinginan. Peningkatan 
efisiensi yang diperoleh antara 28-33% [14]. Penelitian simulasi efek pendinginan (tanpa 
pemanfaatan panas pengembunan) destilasi jenis bak menunjukkan adanya kondisi optimal 
kombinasi tebal lapisan film dan laju alir massa air pendingin yang dapat meningkatkan efisiensi 
sebesar 6% dibandingkan tanpa pendinginan. Selain kombinasi optimal tersebut peningkatan 
efisiensi akan lebih kecil bahkan dapat lebih rendah dari efisiensi tanpa pendinginan [15]. 
Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari laju alir massa 
dan jumlah air di kaca. Penelitian eksperimen destilasi jenis absorber kain tanpa pemanfaatan panas 
pengembunan menghasilkan air destilasi maksimum 0,4 liter/ (m
2
.jam). Air masukan diletakkan 
dalam destilasi dengan pengapung di bagian ujungnya sehingga laju massa air pada absorber dapat 
dijaga kecil. Efisiensi maksimum mencapai 71% [16]. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat 
diketahui laju massa air merupakan variabel-variabel lain yang berpengaruh. Penelitian eksperimen 
destilasi jenis absorber kain tanpa pemanfaatan panas pengembunan menunjukkan bahwa 
penggunaan kain dapat meningkatkan efisiensi dengan signifikan dibandingkan tanpa kain [17]. 
Unjuk kerja distilasi sangat ditentukan oleh seberapa besar energi yang dapat digunakan 
untuk penguapan air. Besar energi ini dapat dihitung dengan persamaan 
 
             
      (     ) (1) 
 
dengan Pw adalah tekanan parsial uap pada temperatur air (Pa) dan Pg adalah tekanan parsial uap 
pada temperatur kaca (Pa). Efisiensi distilasi air energi matahari adalah perbandingan antara energi 
matahari yang dimanfaatkan untuk proses penguapan dengan energi matahari yang diterima: 
 
   
  
 ( )
 ( ) 
 
dengan qe adalah energi matahari yang dimanfaatkan untuk proses penguapan (W/m
2
) dan I(t) 




3. METODE PENELITIAN 
Penelitian secara eksperimen dilakukan dengan membuat model distilasi air energi matahari 
jenis absorber kain. Penelitian dilakukan di Yogyakarta pada bulan Juni sampai Juli 2019. Model 
distilasi air energi matahari jenis absorber kain pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua) konfigurasi 
yakni (1) model distilasi air energi matahari jenis absorber kain tanpa pemanfaatan panas 
pengembunan (Gambar 1) dan (2) model distilasi air energi matahari jenis absorber kain dengan 
pemanfaatan panas pengembunan (Gambar 2) 
 
 
Gambar 1. Model distilasi air energi matahari tanpa pemanfaatan panas pengembunan 
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Gambar 2. Model distilasi air energi matahari dengan pemanfaatan panas pengembunan 
 
 
Gambar 3. Diagram alir simulasi unjuk kerja distilasi air energi matahari jenis absorber kain 
 
Pada model distilasi air energi matahari jenis absorber kain tanpa pemanfaatan panas 
pengembunan, air masukkan bersumber dari tangki air yang langsung dialirkan ke absorber, 
sedangkan pada model distilasi air energi matahari jenis absorber kain dengan pemanfaatan panas 
pengembunan air masukkan bersumber dari tangki air yang dialirkan ke kaca penutup (kaca bawah) 
sebelum dialirkan ke absorber. Model distilasi air energi matahari jenis absorber kain tanpa 
pemanfaatan pemanfaatan panas pengembunan digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui 
peningkatan unjuk kerja distilasi air energi matahari absorber kain dengan pemanfaatan panas 
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pengembunan. Pada model distilasi air energi matahari jenis absorber kain yang dibuat, keran 
berfungsi untuk mengatur laju aliran massa air pada absorber kain. Selain secara eksperimen, pada 
penelitian ini juga dilakukan simulasi. Simulasi didasarkan pada kesetimbangan energi yang terjadi 
pada absorber, kaca penutup, air pendingin dan kaca atas. Secara rinci langkah penelitian secara 
simulasi dapat dilihat pada Gambar 3. Variabel yang divariasikan dalam penelitian ini adalah laju 
aliran massa air pada kaca sebanyak 3 (tiga) variasi yakni 1 liter/jam, 2 liter/ jam dan 4 liter/jam 
serta jumlah massa air pendingin, variabel ini divariasikan dengan mevariasikan lebar kaca atas 
yakni 3cm, 6cm dan 10 cm. Variabel yang diukur adalah: (1) temperatur air (TW), (2) temperatur 
kaca penutup (TC), (3) temperatur udara sekitar (TA), (4) kelembaban udara sekitar (RHA), (5) 
kecepatan angin (VA), (6) jumlah massa air distilasi yang dihasilkan (mD), (7) energi matahari yang 
datang (I(t)) dan (8) lama waktu pencatatan data (t). 
 
4. PEMBAHASAN 
Hasil air distilasi tiap variasi lebar kaca atas dan laju aliran air serta energi selama 
pengambilan data 7 jam per hari dapat dilihat pada Gambar 4 sampai 11. 
 
 
Gambar 4. Variasi tanpa kaca atas 
 
Gambar 5. Variasi kaca atas 3 cm dengan laju 
alir 1 liter/jam 
 
 
Gambar 6. Variasi kaca atas 3 cm dengan laju 
alir 2 liter/jam 
 
Gambar 7. Variasi kaca atas 3 cm dengan laju 
alir 4 liter/jam 
 
Gambar 4 menunjukkan hasil variasi tanpa menggunakan air pendingin kaca. Hasil air 
distilasi secara eksperimen adalah sebesar 3,7 liter dan simulasi sebesar 3,9 liter. Gambar 5 



































































































































































































Energi Surya Air Hasil Simulasi
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eksperimen adalah sebesar 4,1 liter. dan simulasi sebesar 4,3 liter. Gambar 6 menunjukkan hasil 
variasi lebar kaca atas 3 cm dengan laju alir 2 liter/jam. Hasil air distilasi secara eksperimen adalah 
sebesar 3,3 liter dan simulasi sebesar 3,7 liter. Gambar 7 menunjukkan hasil variasi lebar kaca atas 
3 cm dengan laju alir 4 liter/jam. Hasil air distilasi secara eksperimen adalah sebesar 3,4 liter dan 
simulasi sebesar 3,8 liter. Gambar 8 menunjukkan hasil variasi lebar kaca atas 6 cm dengan laju alir 
1 liter/jam. Hasil air distilasi secara eksperimen adalah sebesar 4,2 liter. dan simulasi sebesar 4,8 
liter. Gambar 9 menunjukkan hasil variasi lebar kaca atas 10 cm dengan laju alir 1 liter/jam. Hasil 
air distilasi secara eksperimen adalah sebesar 2,4 liter. dan simulasi sebesar 2,7 liter. 
 
 
Gambar 8. Variasi kaca atas 6 cm dengan laju 
alir 1 liter/jam 
 
Gambar 9. Variasi kaca atas 10 cm dengan laju 
alir 1 liter/jam 
 
Pengambilan data tiap variasi dilakukan selama 3 hari sehingga hasil yang dipaparkan pada 
Gambar 4 sampai 9 masing-masing merupakan hasil rata-rata selama 3 hari. Energi matahari harian 
yang datang tiap hari berubah-ubah, sehingga perbandingan tiap variasinya tidak dapat didasarkan 
pada hasil air distilasi (Gambar 10). Karenanya perbandingan tiap variasinya akan didasarkan pada 
efisiensi harian yang dihasilkan (Gambar 11). 
 
 
Gambar 10. Hasil air distilasi pada semua 
variasi 
 
Gambar 11. Efisiensi distilasi pada semua 
variasi 
 
Efisiensi merupakan perbandingan energi yang diperlukan untuk penguapan sebanyak air 
hasil distilasi dengan energi matahari yang datang. Dengan kata lain laju air pendingin kaca terbaik 
didasarkan pada efisiensi terbaik yang dihasilkan. Gambar 11 menunjukkan efisiensi distilasi 
























































































































































































































































Variasi Lebar Kaca Atas dan Laju Aliran Air 
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dalam penelitian ini. Variasi tanpa kaca atas yang berarti juga tanpa laju aliran aliran air pendingin 
kaca digunakan sebagai pembanding variasi dengan aliran air pendingin kaca. Variasi tanpa aliran 
air pendingin kaca merupakan variasi yang telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Pada variasi 
menggunakan lebar kaca 3 cm terlihat bahwa efisiensi distilasi pada penelitian ini meningkat 
sejalan dengan mengecilnya laju aliran air pendingin kaca yakni sebesar 43,9% pada laju aliran air 
pendingin kaca 4 liter/jam, sebesar 51,5% pada laju aliran air pendingin kaca 2 liter/jam dan 
sebesar 58,7% pada laju aliran air pendingin kaca 1 liter/jam. Meningkatnya efisiensi ini 
disebabkan temperatur air masuk absorber semakin tinggi dengan mengecilnya laju aliran air 
pendingin kaca. Hal tersebut menyebabkan air lebih mudah menguap sehingga hasil air distilasi 
meningkat. Meningkatnya temperatur air yang masuk ke absorber menyebabkan beda temperatur 
antara absorber dan kaca meningkat. Peningkatan beda temperatur antara absorber dan kaca 
menyebabkan uap yang terbentuk di permukaan absorber dapat langsung bergerak ke kaca secara 
konveksi. Hal tersebut membuat tekanan parsial uap di atas absorber turun sehingga air mudah 
menguap dan tekanan parsial uap di sekitar kaca naik yang menyebabkan uap lebih mudah 
mengembun. 
Pada penelitian ini efisiensi distilasi yang dihasilkan pada variasi lebar kaca atas 3 cm dan 
laju aliran air pendingin kaca 1 liter/jam bukan merupakan efisiensi tertinggi yang dicapai. 
Efisiensi tertinggi diperoleh pada variasi lebar kaca 6 cm dengan laju air pendingin kaca sebesar 1 
liter/jam yakni sebesar 65,8%. Selain efisiensi tertinggi, variasi tersebut juga menghasilkan air 
distilasi terbanyak yakni 4,2 liter. Pada variasi lebar kaca atas 10 cm dengan laju air pendingin 1 
liter/jam terlihat efisiensi yang diperoleh lebih rendah dibanding lebar kaca 6 cm dan laju alir air 
pendingin 1 liter/jam. Dari variasi lebar kaca pendingin (3cm, 6cm dan 10 cm) pada laju alir air 
pendingin yang sama yakni 1 liter/jam, terlihat adanya nilai lebar kaca yang optimum yakni 6 cm. 
Hal tersebut disebabkan pada lebar kaca atas 3 cm, energi panas pengembunan yang dapat 
dimanfaatkan untuk memanaskan air pendingin kaca lebih sedikit dibandingkan lebar kaca 6 cm 
dan 10 cm. Pada lebar kaca atas 10 cm sebenarnya energi panas pengembunan yang dapat 
dimanfaatkan adalah yang terbanyak, tetapi kerugian panas pada lebar kaca atas 10 cm adalah yang 
terbesar. Kerugian tersebut berupa terhalangnya energi panas matahari yang akan masuk ke dalam 
absorber. Terhalangnya energi panas matahari disebabkan nilai transmisivitas dua kaca lebih 
rendah dibandingkan nilai transmisivitas satu kaca. Pada lebar kaca 6 cm selisih energi panas 
pengembunan yang diperoleh dengan kerugian panas yang terjadi adalah yang paling besar 
sehingga efisiensi yang diperoleh juga yang terbesar. 
Gambar 4 sampai 9 juga menunjukkan bahwa hasil air distilasi secara simulasi selalu lebih 
baik dibandingkan hasil air distilasi yang diperoleh secara eksperimen. Hal tersebut disebabkan 
pada simulasi diasumsikan air pendingin kaca hanya mengambil panas dari kaca dan tidak 
mengambil panas dari absorber. Pada simulasi juga diasumsikan air tidak menghalangi radiasi 
energi matahari masuk ke absorber melalui kaca. Dengan kata lain nilai transmisifitas air terhadap 
radiasi matahari dianggap bernilai satu. 
 
5. KESIMPULAN  
Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan hasil terbaik diperoleh pada variasi lebar 
kaca atas 6 cm dengan laju aliran air sebesar 1 liter/jam. Hasil terbaik yang diperoleh pada variasi 
tersebut adalah air distilasi sebanyak 4,2 liter dengan efisiensi 65,8% 
 
  
 Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Dalam Publikasi Ilmiah di Era Revolusi Industri 4.0 
 
Seminar Nasional UNRIYO [November] [2019] 
 





Penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan variasi luas kaca atas dan laju aliran air yang 
lain. Hal tersebut untuk mengetahui ada tidaknya hasil dan efisiensi optimal di luar variasi luas 
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